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以下測試之樣品係由申請廠商所提供及確認:
樣品名稱： Steril-Aire DE62”
申請廠商： 安洲股份有限公司
採樣地點： 欣興電子股份有限公司
採樣點位名稱： 欣興電子空調箱 AHU-503 冰水盤管
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司-超微量工業安全實驗室
採樣日期： 2020年 03月 12日
收樣日期： 2020年 03月 12日
測試日期： 2020年 03月 12日~2020年 03月 20日
測試項目： 表面接觸菌測試
測試方法： 本測試用培養皿以均等壓力接觸待測表面數秒，並無任何直線或環狀移動，採樣完畢攜回

培養皿放置恆溫培養箱(30~35℃)中 3~5天後計數。

測試結果： - 請見下頁 -
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測試結果：
表面接觸微生物測試

採樣點名稱 測試結果
定量極限/
偵測極限

單位

1 10 1 CFU/plate

2 4 1 CFU/plate

3 15 1 CFU/plate

4 57 1 CFU/plate

5 15 1 CFU/plate

6 5 1 CFU/plate

備註： 1.測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告不得分離，分離使用無效。
3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以

「偵測極限」表示。
4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以"N.D."或"陰性"表示。微生物測試低於定量極限以"<定量極限值"表

示。
5. SGS 台灣實驗室為台灣 TAF 所認可之符合 ISO 17025 實驗室，並非 US FDA GMP 所認可之實驗室。SGS

台灣實驗室所提出之測試數據資料及報告，與 GMP 規範之要求不一定符合；若任一方使用 SGS 台灣實
驗室所提出之測試數據資料及報告，進行 US FDA/EU 之新藥等申請，SGS 將不承擔所產生之任何責任。

6. 此份報告取代 US/2020/30254 報告(修正樣品名稱，2020/03/31)。
- END -
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採樣位置圖
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